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stawic sprawozdan z badan probek wody z dnia 10.06.2016r.
m zelaza i mgtnosci), 339/W/N/OK/16, 340/W/N/OK/16 oraz z dnia
Ol [07.2016r. nr 383/W/S/OK/16 i 384/W/N/OK/16 pochodzacej z wodociggu sieciowego w
Strojeu zarzadzanego przez Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowe GOSKOM sp. z o.0.
46-320 Praszka, ul. Powstaficéw Slgskich 23 (protoké! z dnia 06.06.2016r. oraz z dnia
22.06.2016r. nr HK/DS-43360-4-3/16) Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olesnie
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz. U. 2015r. poz.
1989) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi stwierdza, ze jako$é
wody w zakresie parametrow zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i
bakteriologicznie w w/w wodociggu sicciowym nie budzi zastrzezen. W zwigzku z powyzszym
woda jest dopuszczona do spozycia.

Olesno, dn. 05 lipca 2016r.

Jednakze, w pobranej probce wody na ujeciu wodociggowym w Strojeu odnotowano
przekroczenie zawartoSci Zelaza (882pg/l przy dopuszczalnej wartosci 200 pg/l) oraz
podwyzszong megtno$¢ (4,4 NTU przy wartosci dopuszczalnej 1,0 NTU). Przekroczenia
powyZsze nastgpily na skutek nieszczelnej zasuwy na Stacji Uzdatniania Wody w Strojcu. Po
jej wymianie, w dniu 22.06.2016r. przeprowadzono na uj¢ciu badanic sprawdzajace, ktére nie
wykazalo juz przekroczen. Dodatkowo pobrano réwnicz probk¢ z  punktu
wul. Czgstochowska 62” w Strojcu na zawarto$¢ zelaza, manganu i metnosci. Zaobserwowano
nieznacznic podwyzszony poziom metnosci w tym punkcie (1,8 NTU) co spowodowane bylo
nie do kofica jeszcze wyplukanym zelazem (179 pg/l). Jednakze sytuacja taka nie wplyngla na
pogorszenie pozostalych parametréw wody w tym bakteriologicznych.

PPIS w Olesnic zaleca aby zaplanowane na lipiec badania w ramach kontroli wewnetrznej z
uj¢cia wodociggowego w Strojeu obejmowaly takze oznaczenia zelaza i metnosci.
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Sprawe prowadzi:
Dawid Swiderski tel. 34 358 2684 (wew. 28)
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1. Kserokopia protokolow z pobierania probek wody nr HK/D$-43360-4-3/16

2. Kserokopie sprawozdafi z badah wody nr 338/W/N/OK/16, 339/W/N/OK/I6, 340/W/N/OK/16,
383foNf0KJ|6 384/W/N/OK/16
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