PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W OLESNIE
ul. Wielkie Przedmiescie 7, 46-300 Olesno
sekr. tel. 34 358 26 73
e-mail: psse.clesno@sanepid.gov.pl https://www.gov.pl/web/psse-olesno

Olesno, dnia 10 wrzesnia 2025 r.
HK.90820.17.4.2025

OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY
Na podstawie:
-art 4 ust Iopkt T oustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(t. j. Dz. U, z 2024r. poz. 416);
-art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
I zbiorowym odprowadzaniu scickow (L. j. Dz. U. z 2024r. poz. 757):
- § 21 ust. I pkt | oraz § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

w sprawie jakoscei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294):

Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olesnie

po dokonaniu analizy sprawozdain z badan laboratoryjnych probek wody z dnia 28.08.2025r.
nro 339/W/N/OK/25 § nr 360/W/N/OK/25 pobranyech w ramach kontroli wewngtrznej
przeprowadzonej przez Przedsigbiorstwo Produkeyjno — Uslugowe ..GOSKOM™ sp. 7 o. o.
W Praszee oraz 7 dnia 05.09.2025r. od nr 410/W/N/OK/25 do nr 412/W/N/OK/25 pobranych

w ramach prowadzonego monitoringu jakosci wody z wodociagu sieciowego w Strojeu

stwierdza
przydatnosé wody do spozycia z ww. wodociggu sieciowego

W dniu 20.08.2025r. Przedsigbiorstwo Produkeyjno — Uslugowe ..GOSKOM™ sp. z 0. 0.
pobralo do badan laboratoryjnych 2 probki wody do spozycia przez ludzi z nastepujacych
punktow zgodnosei: SUW — woda uzdatniona. Prosna 11.

W dniu 01.09.2025r. w ramach nadzoru  prowadzonego przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olesnie pobrano 3 probki wody do spozycia przez
ludzi.  Miejscami  poboru  probek  wody  byly:  SUW -  woda  uzdatniona.
Brzeziny 39, Strojec ul. Czestochowska 62.

Zakres badan obejmowal parametry: bakierie grupy coli, bakterie Escherichia coli

enicrokoki kalowe, ogolna liczha mikroorganizmow w temp. 22C POP Gk Betiosb @i doxumentem
elektronicznym

zapach. smak, metnosé, odezyn pH, przewodnosé elekiryezna :
Podpis elektronicz




Po dokonaniu analizy sprawozdan z badan wody stwierdzono, ze¢ w zakresic badanych
parametrow woda dostarczana konsumentom spelnia wymagania okreslone w cytowanym

wyzej rozporzadzeniu,

Dokument zostal wydeam w postact eiekironiczne;
i podpisany kwalifikevvenym podpisem elekironiczmm

Lalacrniki: (dla PP U _GOSKOM sp. 200 w Praszee)

I Skan protokolu z pobierama probek wody nr 11K.90820.17 4.2023

2 Skan sprawozdan z badan probek wody od nr 4 10/W/N/OK/25 do nr 4 12/W/N/OK/25
Otrzvmuje (e-doreczenia):

1 Przedsi¢biorstwo Pradukeyina - Uslugowe .GOSKOM sp. 2 0.0.. ul. Powstancow Slaskich 23, 46-320 Praszka
2 ala
Do wiadomosci (e-doreczenia):

I Burmistrz Praszki, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka
Sporzadzil:
Kamila Weglowska tel. 34 358 2684 (wew. 28)



